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In opdracht van Profine Nederland bv te Waardenburg is de brandwerendheid m.b.t. de scheidende functie
onderzocht van diverse beglaasde raam- en puiconstructies, opgebouwd uit K-Vision profielen. Er is hierbij
gebruik gemaakt van verhitting volgens de standaard brandkromme.

De experimentele onderzoeken zijn beschreven in de volgende rapporten:

Efectis rapport 2008-Efectis-R0490

Dit betreft een brandproef op twee raamconstructies in combinatie met een deurconstructie, uitgevoerd bjj
Efectis NL op 5 september 2007 volgens de Europese norm EN 1364-1 in combinatie met EN 1634-1, waarbij de
verhitting is uitgevoerd volgens de standaard brandkromme.

Resultaat : raam 1 raam 2 deur
vlamdichtheid (E) : 28 minuten 28 minuten 28 minuten
warmtestraling (W): 28 minuten 28 minuten 28 minuten

Efectis rapport 2008-Efectis-R0668

Dit betreft een brandproef op twee gecombineerde raamconstructies, uitgevoerd bij Efectis NL op

12 december 2007 volgens de Europese norm EN 1364-1, waarbij de verhitting is uitgevoerd volgens de
standaard brandkromme.

Resultaat : raam 1 raam 2
vlamdichtheid (E) : 28 minuten 31 minuten
warmtestraling (W): 28 minuten 31 minuten

Efectis rapport 2008-Efectis-R0729 [Rev. 1]

Dit betreft een brandproef op een raamconstructie in combinatie met een deurconstructie, uitgevoerd bjj
Efectis NL op 26 mei 2008 volgens de Europese norm EN 1364-1 in combinatie met EN 1634-1, waarbij de
verhitting is uitgevoerd volgens de standaard brandkromme.

Resultaat : raam deur
vlamdichtheid (E) : 41 minuten 41 minuten
warmtestraling (W): 41 minuten 41 minuten

Efectis rapport 2010-Efectis-R0104

Dit betreft een brandproef op een onbelaste, beglaasde wandconstructie, uitgevoerd bij Efectis NL op

24 maart 2009 volgens de Europese norm EN 1364-1, waarbij de verhitting is uitgevoerd volgens de standaard
brandkromme.

Resultaat : vlamdichtheid (E) : 53 minuten

warmtestraling (W): 57 minuten

Efectis rapport 2010-Efectis-R0616

Dit betreft een brandproef op een onbelaste, beglaasde wandconstructie, uitgevoerd bij Efectis NL op
17 augustus 2009 volgens de Europese norm EN 1364-1, waarbij de verhitting is uitgevoerd volgens de
standaard brandkromme.

Resultaat : vlamdichtheid (E) : 38 minuten

warmtestraling (W): 38 minuten

Efectis rapport 2010-Efectis-R1030
Dit betreft een brandproef op twee gecombineerde raamconstructies, uitgevoerd bij Efectis NL op 24 juni 2010
volgens de Europese norm EN 1364-1, waarbij de verhitting is uitgevoerd volgens de standaard brandkromme.

Resultaat : raam 1 raam 2
(rooster op kalfdeel) (rooster op glas)
vlamdichtheid (E) : 52 minuten 59 minuten
warmtestraling (W): 40 minuten 59 minuten

Efectis rapport 2010-Efectis-R0871

Dit betreft een brandproef op een beglaasde, dubbelvleugelige deurconstructie, uitgevoerd bij Efectis NL op 10
september 2010 volgens de Europese norm EN 1634-1, waarbij de verhitting is uitgevoerd volgens de standaard

brandkromme.
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Resultaat : vlamdichtheid (E) : 33 minuten

thermische isolatie (I;): 32 minuten
thermische isolatie (I,): 32 minuten
warmtestraling (W): 35 minuten

Efectis rapport 2010-Efectis-R1037
Dit betreft een brandproef op een raamconstructie, uitgevoerd bij Efectis NL op 18 oktober 2010 volgens de
Europese norm EN 1364-1, waarbij de verhitting is uitgevoerd volgens de standaard brandkromme.

Resultaat : vlamdichtheid (E) : 69 minuten

warmtestraling (W): 72 minuten

De geteste constructies zijn weergegeven in Figuur 1.
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Op basis van deze brandproeven is een aanvullende beoordeling opgesteld m.b.t. de toepassing van afwijkende
profielen ten opzichte van de geteste profielen. Dit staat beschreven in de Efectis beoordeling met nummer
2010-Efectis-R1189. Deze beoordeling gaat over de toepassing van profielen uit de series K-vision Classic, Trend,
Step en Cube.

De conclusie uit de Efectis rapport 2010-Efectis-R1189 luidt dat de brandwerendheid zoals aangetoond in de
brandproeven zoals die hiervoor zijn beschreven, behouden blijft als deze geteste constructies worden
uitgevoerd in Classic-, Trend-, Step- of Cube-profielen, mits:

- de profieltypen worden genomen zoals weergegeven in Figuur 2; en

- de inwendige, “brandwerende” voorzieningen in de profielen gelijk blijven aan de geteste uitvoering.

Figuur 2 - toegestane profieltypen uit de Classic-, Trend-, Step- of Cube-serie
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Figuur 2 — toegestane profieltypen uit de Classic-, Trend-, Step- of Cube-serie
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